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在线 2020-5-29 0 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.14 6.24 10 否 5.42 8.10 35 否 25.95 39.07 50 否 534532.00 10.96 11.02 50.91 8.53 64 连续 大气

在线 2020-5-29 1 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.46 5.47 10 否 8.07 12.66 35 否 24.16 38.23 50 否 525860.69 10.77 11.51 50.39 8.51 64 连续 大气

在线 2020-5-29 2 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.78 5.64 10 否 15.84 23.62 35 否 27.28 40.73 50 否 558166.19 11.46 10.94 50.80 8.73 64 连续 大气

在线 2020-5-29 3 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.18 6.04 10 否 18.14 26.17 35 否 26.56 38.34 50 否 553798.31 11.44 10.61 51.16 9.10 64 连续 大气

在线 2020-5-29 4 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.82 5.58 10 否 15.07 21.97 35 否 26.11 38.11 50 否 555421.75 11.48 10.73 50.88 9.22 64 连续 大气

在线 2020-5-29 5 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.63 5.27 10 否 12.40 18.02 35 否 23.79 34.59 50 否 529426.13 10.93 10.68 50.70 9.20 64 连续 大气

在线 2020-5-29 6 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.41 4.89 10 否 16.01 23.00 35 否 24.84 35.62 50 否 547451.88 11.31 10.53 50.79 9.26 64 连续 大气

在线 2020-5-29 7 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.68 5.32 10 否 18.63 26.91 35 否 26.91 38.85 50 否 555842.94 11.52 10.61 51.09 9.46 64 连续 大气

在线 2020-5-29 8 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.46 5.20 10 否 15.65 23.55 35 否 25.33 38.07 50 否 516271.66 10.61 11.01 50.75 8.64 64 连续 大气

在线 2020-5-29 9 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.56 5.13 10 否 16.30 23.41 35 否 25.75 37.03 50 否 518392.00 10.51 10.56 50.82 7.46 64 连续 大气

在线 2020-5-29 10 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.79 5.52 10 否 10.02 14.58 35 否 26.17 38.09 50 否 510054.38 10.39 10.69 50.90 7.92 64 连续 大气

在线 2020-5-29 11 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.57 5.08 10 否 6.88 9.77 35 否 25.13 35.78 50 否 516636.66 10.54 10.46 50.72 8.10 64 连续 大气

在线 2020-5-29 12 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.99 4.12 10 否 16.54 22.73 35 否 26.95 37.08 50 否 527168.81 10.80 10.10 50.78 8.43 64 连续 大气

在线 2020-5-29 13 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.13 4.26 10 否 16.33 22.21 35 否 27.08 36.81 50 否 527013.81 10.83 9.96 51.11 8.64 64 连续 大气

在线 2020-5-29 14 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.42 4.70 10 否 16.18 22.25 35 否 26.46 36.40 50 否 517734.69 10.71 10.09 51.37 9.15 64 连续 大气

在线 2020-5-29 15 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.76 5.27 10 否 15.62 21.86 35 否 25.63 35.90 50 否 500251.84 10.37 10.29 51.35 9.37 64 连续 大气

在线 2020-5-29 16 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.09 6.27 10 否 12.61 19.30 35 否 24.85 38.17 50 否 485956.16 10.06 11.19 51.11 9.26 64 连续 大气

在线 2020-5-29 17 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.43 6.34 10 否 15.67 22.59 35 否 23.92 34.37 50 否 522658.88 10.82 10.52 51.09 9.35 64 连续 大气

在线 2020-5-29 18 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.79 6.96 10 否 13.45 19.54 35 否 23.99 34.86 50 否 534327.31 11.10 10.67 51.40 9.58 64 连续 大气

在线 2020-5-29 19 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.22 7.44 10 否 15.09 21.48 35 否 24.49 34.93 50 否 559889.81 11.66 10.47 51.56 9.76 64 连续 大气

在线 2020-5-29 20 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.53 7.92 10 否 14.64 20.96 35 否 25.83 36.95 50 否 574054.31 11.93 10.49 51.83 9.59 64 连续 大气

在线 2020-5-29 21 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 5.19 7.43 10 否 11.49 16.41 35 否 25.50 36.46 50 否 575083.38 11.75 10.50 51.64 8.06 64 连续 大气

在线 2020-5-29 22 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.97 6.73 10 否 16.51 22.07 35 否 26.81 36.14 50 否 573408.69 11.82 9.85 52.40 8.61 64 连续 大气

在线 2020-5-29 23 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.42 4.81 10 否 18.68 26.24 35 否 26.81 37.69 50 否 571207.00 11.80 10.33 52.17 8.92 64 连续 大气

在线 2020-5-29 0 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.12 2.35 10 否 7.69 8.57 35 否 34.59 38.37 50 否 400145.72 8.51 7.47 54.38 10.75 64 连续 大气

在线 2020-5-29 1 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.86 2.09 10 否 12.36 13.61 35 否 30.79 34.42 50 否 398025.19 8.42 7.55 53.68 10.41 64 连续 大气

在线 2020-5-29 2 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.78 1.85 10 否 14.25 14.80 35 否 43.71 45.41 50 否 425093.63 9.02 6.57 54.35 10.63 64 连续 大气

在线 2020-5-29 3 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.90 1.89 10 否 15.50 15.49 35 否 41.77 41.72 50 否 415157.78 8.86 5.97 54.89 10.98 64 连续 大气

在线 2020-5-29 4 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.96 2.00 10 否 20.35 20.80 35 否 41.09 41.95 50 否 407671.81 8.72 6.31 54.93 11.12 64 连续 大气

在线 2020-5-29 5 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.43 1.53 10 否 9.65 10.32 35 否 35.72 38.17 50 否 401170.69 8.54 6.95 54.36 10.84 64 连续 大气

在线 2020-5-29 6 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.62 1.70 10 否 18.88 19.79 35 否 38.67 40.50 50 否 409715.97 8.68 6.67 53.95 10.55 64 连续 大气

在线 2020-5-29 7 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.81 1.92 10 否 7.83 8.30 35 否 43.11 45.65 50 否 418178.06 8.85 6.83 54.06 10.43 64 连续 大气

在线 2020-5-29 8 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.89 2.29 10 否 13.40 16.19 35 否 31.32 37.90 50 否 389965.84 8.09 8.60 53.73 8.63 64 连续 大气

在线 2020-5-29 9 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.97 2.42 10 否 15.35 18.61 35 否 33.40 41.08 50 否 387241.50 8.06 8.76 52.68 9.22 64 连续 大气

在线 2020-5-29 10 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.01 2.49 10 否 15.76 19.46 35 否 30.19 37.72 50 否 382045.03 7.97 8.80 52.23 9.55 64 连续 大气

在线 2020-5-29 11 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.03 2.29 10 否 21.27 24.06 35 否 27.56 31.01 50 否 384994.81 8.03 7.72 52.43 9.51 64 连续 大气

在线 2020-5-29 12 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.13 2.36 10 否 14.90 16.35 35 否 36.45 40.40 50 否 391738.19 8.23 7.46 53.12 10.02 64 连续 大气

在线 2020-5-29 13 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.25 2.50 10 否 8.12 9.03 35 否 36.47 40.48 50 否 393485.22 8.31 7.44 53.71 10.29 64 连续 大气

在线 2020-5-29 14 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.21 2.64 10 否 12.59 15.03 35 否 32.30 38.71 50 否 389414.56 8.23 8.44 53.43 10.41 64 连续 大气

在线 2020-5-29 15 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.01 2.40 10 否 16.45 19.67 35 否 30.04 35.91 50 否 379805.56 7.97 8.40 52.87 9.99 64 连续 大气

在线 2020-5-29 16 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.92 2.27 10 否 17.55 20.62 35 否 31.48 37.53 50 否 370892.31 7.75 8.27 52.58 9.60 64 连续 大气

在线 2020-5-29 17 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.90 2.06 10 否 11.48 12.45 35 否 36.57 39.62 50 否 401007.72 8.44 7.16 53.54 10.05 64 连续 大气

在线 2020-5-29 18 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.83 1.98 10 否 18.24 19.80 35 否 37.88 40.97 50 否 399573.41 8.50 7.15 54.42 10.77 64 连续 大气

在线 2020-5-29 19 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.90 2.04 10 否 11.84 12.57 35 否 40.05 42.94 50 否 423996.88 9.06 7.00 54.92 11.10 64 连续 大气

在线 2020-5-29 20 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.90 2.03 10 否 17.48 18.60 35 否 39.98 42.54 50 否 435082.66 9.12 6.90 55.07 9.31 64 连续 大气

在线 2020-5-29 21 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.99 2.17 10 否 7.26 7.87 35 否 36.68 39.89 50 否 424922.88 9.02 7.19 55.02 10.48 64 连续 大气

在线 2020-5-29 22 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 2.09 2.21 10 否 12.06 12.63 35 否 40.37 42.66 50 否 425214.75 9.07 6.80 55.02 10.86 64 连续 大气

在线 2020-5-29 23 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.49 1.59 10 否 22.53 24.00 35 否 40.79 43.50 50 否 427524.69 9.13 6.94 55.03 11.02 64 连续 大气


