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在线 2020-6-18 0 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 4.04 5.84 10 否 15.73 22.72 35 否 21.85 31.67 50 否 515140.47 10.71 10.62 52.78 9.20 70 连续 大气

在线 2020-6-18 1 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.07 4.43 10 否 13.73 19.70 35 否 21.01 30.37 50 否 508090.06 10.49 10.57 52.12 8.81 70 连续 大气

在线 2020-6-18 2 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.96 4.05 10 否 14.87 20.29 35 否 23.84 32.61 50 否 533465.81 10.97 10.04 51.89 8.54 70 连续 大气

在线 2020-6-18 3 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.82 3.99 10 否 14.69 20.70 35 否 25.38 35.82 50 否 557091.69 11.46 10.37 52.02 8.51 70 连续 大气

在线 2020-6-18 4 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.81 3.79 10 否 18.59 25.05 35 否 27.15 36.59 50 否 559650.44 11.56 9.87 52.52 8.75 70 连续 大气

在线 2020-6-18 5 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.66 3.90 10 否 14.03 20.51 35 否 24.71 36.24 50 否 507620.75 10.47 10.78 52.12 8.67 70 连续 大气

在线 2020-6-18 6 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.48 3.74 10 否 14.90 22.43 35 否 22.26 33.49 50 否 483602.97 9.93 11.02 51.02 8.50 70 连续 大气

在线 2020-6-18 7 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.57 3.57 10 否 15.74 21.65 35 否 21.03 29.28 50 否 504257.06 10.21 10.21 50.95 7.28 70 连续 大气

在线 2020-6-18 8 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.79 3.95 10 否 12.37 17.51 35 否 21.41 30.44 50 否 504802.47 10.30 10.41 51.37 7.92 70 连续 大气

在线 2020-6-18 9 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.91 3.98 10 否 13.98 19.13 35 否 20.90 28.61 50 否 538385.81 11.05 10.04 52.09 8.34 70 连续 大气

在线 2020-6-18 10 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.09 4.12 10 否 14.34 19.10 35 否 21.80 29.00 50 否 543285.50 11.22 9.72 52.62 8.70 70 连续 大气

在线 2020-6-18 11 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.28 4.26 10 否 11.63 15.11 35 否 23.63 30.71 50 否 540145.38 11.19 9.46 53.04 8.88 70 连续 大气

在线 2020-6-18 12 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.86 3.68 10 否 10.67 13.70 35 否 22.65 29.10 50 否 532094.31 11.04 9.33 53.06 9.05 70 连续 大气

在线 2020-6-18 13 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.61 3.34 10 否 16.04 20.54 35 否 22.44 28.76 50 否 524842.63 10.90 9.29 53.06 9.13 70 连续 大气

在线 2020-6-18 14 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.70 3.56 10 否 13.88 18.25 35 否 20.58 27.07 50 否 508038.56 10.54 9.60 52.89 9.03 70 连续 大气

在线 2020-6-18 15 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 2.99 3.95 10 否 18.02 23.80 35 否 20.70 27.32 50 否 529787.31 10.96 9.63 52.58 8.93 70 连续 大气

在线 2020-6-18 16 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.21 4.32 10 否 14.26 19.15 35 否 18.73 25.15 50 否 509562.06 10.51 9.84 52.33 8.67 70 连续 大气

在线 2020-6-18 17 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.36 4.51 10 否 16.17 21.67 35 否 19.78 26.53 50 否 535960.06 11.03 9.80 51.89 8.62 70 连续 大气

在线 2020-6-18 18 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.67 4.85 10 否 16.43 21.67 35 否 21.78 28.75 50 否 539217.19 11.17 9.63 52.02 9.26 70 连续 大气

在线 2020-6-18 19 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.77 4.78 10 否 16.01 20.31 35 否 22.83 28.96 50 否 551567.50 11.31 9.18 52.78 8.06 70 连续 大气

在线 2020-6-18 20 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.72 4.83 10 否 18.21 23.68 35 否 22.55 29.33 50 否 553035.44 11.48 9.47 53.73 8.94 70 连续 大气

在线 2020-6-18 21 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.58 4.85 10 否 16.03 21.72 35 否 21.95 29.77 50 否 541430.06 11.30 9.94 53.72 9.41 70 连续 大气

在线 2020-6-18 22 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.60 4.93 10 否 13.84 18.93 35 否 20.51 28.11 50 否 521569.78 10.88 10.03 53.39 9.39 70 连续 大气

在线 2020-6-18 23 锅炉 1#脱硫塔烟道出口 3.58 4.99 10 否 16.96 23.64 35 否 20.58 28.67 50 否 526434.75 10.94 10.21 53.01 9.18 70 连续 大气

在线 2020-6-18 0 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.62 1.66 10 否 21.46 22.07 35 否 41.25 42.44 50 否 435163.09 9.20 6.41 55.59 9.92 70 连续 大气

在线 2020-6-18 1 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.58 1.63 10 否 23.47 24.13 35 否 39.03 40.20 50 否 430248.09 9.10 6.45 55.14 10.07 70 连续 大气

在线 2020-6-18 2 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.48 1.47 10 否 29.11 28.90 35 否 47.08 46.78 50 否 454291.75 9.60 5.90 55.14 10.06 70 连续 大气

在线 2020-6-18 3 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.68 1.69 10 否 21.58 21.75 35 否 45.27 45.64 50 否 467856.38 9.92 6.12 55.37 10.29 70 连续 大气

在线 2020-6-18 4 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.59 1.59 10 否 23.12 23.13 35 否 46.96 46.98 50 否 466528.16 9.90 6.00 55.40 10.38 70 连续 大气

在线 2020-6-18 5 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.57 1.63 10 否 21.32 22.07 35 否 40.88 42.39 50 否 419060.41 8.91 6.54 55.41 10.48 70 连续 大气

在线 2020-6-18 6 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.52 1.72 10 否 13.06 14.72 35 否 37.18 42.07 50 否 409271.66 8.62 7.73 54.23 9.89 70 连续 大气

在线 2020-6-18 7 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.46 1.64 10 否 16.57 18.54 35 否 39.14 43.89 50 否 421857.69 8.84 7.61 53.73 9.57 70 连续 大气

在线 2020-6-18 8 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.40 1.65 10 否 12.81 14.92 35 否 32.78 38.53 50 否 431798.03 9.04 8.22 53.34 9.61 70 连续 大气

在线 2020-6-18 9 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.44 1.55 10 否 14.75 15.88 35 否 39.23 42.23 50 否 451538.75 9.52 7.07 54.57 10.02 70 连续 大气

在线 2020-6-18 10 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.48 1.49 10 否 24.13 24.19 35 否 44.50 44.66 50 否 455245.34 9.70 6.05 55.59 10.69 70 连续 大气

在线 2020-6-18 11 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.56 1.56 10 否 18.41 18.41 35 否 43.84 43.84 50 否 450536.47 9.62 6.00 56.05 10.77 70 连续 大气

在线 2020-6-18 12 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.48 1.50 10 否 12.77 12.91 35 否 44.83 45.43 50 否 459148.75 9.70 6.20 55.63 9.90 70 连续 大气

在线 2020-6-18 13 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.62 1.58 10 否 16.73 16.31 35 否 43.61 42.74 50 否 444046.00 9.45 5.64 56.00 10.50 70 连续 大气

在线 2020-6-18 14 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.59 1.66 10 否 8.00 8.27 35 否 36.22 37.56 50 否 429863.19 9.14 6.61 55.40 10.51 70 连续 大气

在线 2020-6-18 15 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.58 1.67 10 否 11.28 11.89 35 否 39.01 41.24 50 否 444197.28 9.40 6.81 54.90 10.29 70 连续 大气

在线 2020-6-18 16 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.59 1.71 10 否 18.70 20.10 35 否 35.48 38.04 50 否 425045.47 9.01 7.03 55.12 10.30 70 连续 大气

在线 2020-6-18 17 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.62 1.67 10 否 26.47 27.09 35 否 39.52 40.61 50 否 451966.25 9.56 6.43 54.81 10.29 70 连续 大气

在线 2020-6-18 18 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.61 1.63 10 否 23.19 23.33 35 否 46.15 46.86 50 否 452838.44 9.62 6.20 55.04 10.62 70 连续 大气

在线 2020-6-18 19 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.77 1.76 10 否 20.25 20.11 35 否 46.99 46.63 50 否 460279.81 9.81 5.89 55.66 10.72 70 连续 大气

在线 2020-6-18 20 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.77 1.81 10 否 25.64 26.10 35 否 44.85 45.67 50 否 462468.19 9.89 6.27 55.97 10.93 70 连续 大气

在线 2020-6-18 21 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.77 1.78 10 否 21.59 21.68 35 否 44.97 45.17 50 否 455139.81 9.76 6.06 56.16 11.13 70 连续 大气

在线 2020-6-18 22 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.63 1.76 10 否 11.13 11.93 35 否 37.16 39.97 50 否 437650.41 9.36 7.06 55.60 10.94 70 连续 大气

在线 2020-6-18 23 锅炉 2#脱硫塔烟道出口 1.56 1.70 10 否 11.95 13.05 35 否 35.78 39.07 50 否 438951.94 9.36 7.26 55.38 10.78 70 连续 大气


